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Roczna ocena jakosci wody
w plywalni odkrytej w Gogolinie przy Al. Przyjaciol Diibendorf 1
za okres od 24 czerwca 2023r. do 31 sierpnia 2023r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach, dziatajac na podstawie art. 4
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.
z 2023r. poz.338 ze zm.) oraz § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz.
2016 ze zm.), po analizie:
e parametréw jakosci wody na pltywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych
mowa w § 3 ust.l rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.
w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na ptywalniach,
e wynikéw badan wody z ptywalni wykonanych przez zarzadzajgcego ptywalnia,
o zakresu 1 czgstotliwo$ci wykonywania badan wody przez zarzagdzajgcego ptywalnig
oraz zastosowanych metod referencyjnych analiz,
o wynikéw badan wody na plywalni wykonanych przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach,

stwierdza,
ze woda w plywalni odkrytej w Gogolinie przy Al. Przyjaciél Diibendorf 1
spelniala wymagania okreSlone w rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na
plywalniach.

Woda na ptywalni, w tym woda doprowadzana na ptywalnie z wodociggu sieciowego, spelnia
wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne i odpowiada wymaganiom sanitarnym.
Ocena parametréow jakosci wody na plywalni dokonywana byla przez zarzgdzajgcego
ptywalnig w wyniku:

e prowadzonej biezacej obserwacji jakosci wody,

e systematycznego 1 udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen oraz
rejestrowania wynikow pomiaré6w w zakresie: pH, potencjatu redox, chloru
wolnego oraz chloru zwigzanego.

Badania jakosci wody na plywalni wykonywane byly przez zarzadzajacego poprzez realizacje
zapisOw rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie warunkow,
Jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach:

a) zgodnie z ustalonym z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym

w Krapkowicach harmonogramem prébkobrania oraz z wymagang czestotliwoscig

okreslong w zatgczniku Nr 3 ww rozporzadzenia,



a takze zgodnie z wymaganym zakresem badan okreslonych w zalacznikach Nr 1
i Nr 2 do powyzszego rozporzadzenia, ktdry obejmowal oznaczenia: bakterii
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, pateczek Legionella sp., ogblng liczbe
mikroorganizméw w 3642°C po 48 h w 1 ml wody oraz oznaczenia me¢tnosci, chloru
wolnego, pH, chloru zwigzanego, potencjatu redox, chloroformu, azotanow,
utlenialnosei 1 £ THM,

b) przez laboratorium posiadajgce akredytacj¢ Polskiego Centrum Akredytacji, tj.
SGS Polska Sp. o0.0. Laboratorium Srodowiskowe, 43-200 Pszczyna,
ul. Cieszynska 52A, z zastosowaniem metodyk referencyjnych okre$lonych
w zatgczniku Nr 4 do powyzszego rozporzadzenia.

Zarzadzajgcy plywalnig terminowo przekazywat Pafistwowemu Powiatowemu Inspektorowi
Sanitarnemu w Krapkowicach wyniki badan. W trakcie dziatalnosci zarzadzajgcy nie
odnotowat oraz nie zgtaszat do PPIS w Krapkowicach zadnych widocznych zanieczyszczef
ani incydentow kalowych i wymiotnych.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach po przeanalizowaniu
powyzszych danych oraz przeprowadzonych badaniach i pomiarach stwierdza, ze zarzgdca
obiektu - Zespdét Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie, Al. Przyjaciét Diibendorf 1,
47-320 Gogolin - prowadzil nadzor nad jakoscig wody w odkrytej pltywalni zgodnie
z wymaganiami obowigzujgcych przepisow oraz w sposdb zapewniajgcy bezpieczenistwo
zdrowotne 0s6b korzystajacych z plywalni.

W zwigzku z powyiszym, przeprowadzona zbiorcza roczna ocena jakosci wody na
plywalni odkrytej w Gogolinie przy Al. Przyjaciol Diibendorf 1 w ocenianym okresie tj.
od 24 czerwca 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku potwierdza, ze uzytkownicy plywalni
korzystali z wody przydatnej do kapieli.

Zarzadca ptywalni w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie

oraz na stronie internetowej (jezeli taka jest prowadzona), informuje o rocznej ocenie jakosci
wody na plywalni dokonanej przez wiasciwego inspektora sanitarnego, czym wypelnia
obowigzek okreslony w § 7 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.

w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé¢ woda na ptywalniach.
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